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RESUMEN 
Esta comunicación tiene como objetivo principal trasladar los resultados alcanzados en un 

estudio que se propuso como objetivo principal determinar la diferencia real de consumo y 

coste energético entre dos viviendas construidas con sistemas o estándares energéticos 

diferentes y evaluar el impacto económico que puede suponer para sus propietarios la 

utilización de dichos modelos. 

INTRODUCCIÓN 
El proyecto se inicia por la voluntad de la promotora PERALPASSIVHAUS y de la empresa 

constructora GEOXA en su inquietud por impulsar modelos de construcción sostenible y de 

baja demanda energética.  Confiando en el Instituto de la Construcción de Castilla y León y de 

la mano de la empresa Stechome se ha desarrollado un proyecto integral que ha incluido la 

monitorización de diferentes parámetros y la generación de un perfil energético familiar. 

El proyecto tiene como marco de trabajo la verificación y cuantificación del consumo y coste 

energético de ambas viviendas en función a su comportamiento y calidad constructiva. 

ALCANCE DEL ESTUDIO: 

El alcance del proyecto se centra en el estudio comparativo del comportamiento de 2 edificios 

de vivienda unifamiliar destinados a vivienda habitual situados en la calle Arándano de 

Valladolid, con una superficie útil de 287 m2. Cada una desarrolla un programa compuesto por 

4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo distribuidos en planta baja y planta primera. En 

planta baja llevan un anexo con un tendedero y el cuarto de instalaciones. 

Tienen una superficie útil de 144,19 m2 que se distribuye en 85,91 m2 en planta baja y 58,28 
m2 en planta primera.  
 

Una de ellas ha sido construida con criterios de eficiencia energética bajo el estándar 

Passivhaus classic y la otra con sistemas normalizados basados en el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el vigente Código Técnico de la Edificación. (CTE) con una 

calificación energética “B” 

El proyecto se realizará durante dos años mediante diferentes fases y actuaciones que 

permitan extrapolar datos reales en función a los comportamientos de ambas familias. 

DESARROLLO Y PRIMEROS RESULTADOS DEL PROYECTO: 
Para el desarrollo del proceso de seguimiento se ha utilizado una plataforma de vigilancia 

desarrollada por la empresa especializada en vigilancia energética “Stechome”. Se trata de una 

plataforma totalmente flexible, escalable y orientada a la vigilancia del comportamiento de 

equipos individuales, instalaciones, conjuntos de equipamientos, agrupaciones de edificios o 

viviendas llegando a integrar incluso el grado de temperatura, humedad o C02 de viviendas o 

estancias.  

La plataforma se divide en tres segmentos, “CONSUMOS”, “PRODUCCION” y “CONFORT” y 

permite integrar cualquier tipo de contador de compañía ya sea de gas natural, gasóleo C, 
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electricidad, energías renovables y consumos de agua. Del mismo 

modo, permite integrar cualquier elemento con una salida digital o 

analógica y cualquier sistema de comunicación como wifi, zigbee, 

radio, gsm… 

El portal de vigilancia está concebido para supervisar 

automáticamente los consumos de cualquier instalación y 

compararlos con la Energía útil ya que también permite integrar 

cualquier contador de energía térmica. De manera automática el 

sistema calcula el rendimiento de los equipos como calderas, 

sistemas renovables, plantas de cogeneración. Igualmente calcula 

el volumen de emisiones de C02 y el impacto económico real de 

todas las energías utilizadas en la generación de energía útil. 

El sistema permite integrar cualquier tipo de sondas de temperatura y humedad ya sean de 

ambiente, de contacto o de inmersión. Esta solución está especialmente diseñada para 

controlar el nivel de confort de las estancias y su comportamiento respecto al consumo 

energético y el rendimiento de los equipos e instalaciones. 

La plataforma está diseñada para generar un control inteligente a tiempo real de todos los 

parámetros de una instalación y enlazarlos con su coste directo e indirecto tanto de compra 

energética como de facturación a los usuarios. 

Igualmente genera alarmas e informes de manera automática para los gestores energéticos, 

las empresas de servicios energéticos o incluso las compañías suministradoras. 

A continuación se detallan los equipamientos a vigilar y monitorizar durante el proyecto tanto 

para la Vivienda Passivhaus como para la vivienda CTE: 

 Temperatura y humedad interior ( Situada en el salón ) 

 Nivel de CO2 

 Demanda energía térmica (Calefacción) 

Para ello se ha instalado contadores de energía térmica marca SEDICAL, modelo 749 con 

comunicación wireless MBUS abierta OMS, sondas de temperatura y humedad y CO2 LORA 

integrados con un concentrador de datos y un sistemas de envio GRPS que de manera 

autónoma permite el envío de datos a la plataforma de seguimiento. 

     

Tras una primera temporada y segmentando los valores y fechas donde el comportamiento de 
las familias ha sido estable se han recogido los siguientes valores con un seguimiento cada  
hora. El periodo mostrado hace referencia al consumo, coste y comportamiento entre el 1 de 
Diciembre de 2018 y el 7 de Mayo de 2019.  
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A continuación de muestra una tabla resumen 
con las lecturas y consumos de las dos 
viviendas durante el periodo mencionado y 
donde claramente se observa la importante 
diferencia de consumo entre la CTE y la 
vivienda Passivhaus. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Analizando el comportamiento mensualmente, las diferencias entre ambas situaciones reflejan 

una importante diferencia.  La vivienda CTE ha consumido 32,30 Kwh de energía térmica 

frente a los 8,92 Kwh de la Passivhaus.  

Trasladando estos comportamientos sobre el coste económico real que ha abonado cada 

familia a su correspondiente comercializadora energética y estableciendo un precio por el calor 

útil similar para las dos viviendas el impacto económico vinculado exclusivamente a garantizar 

el confort energético es el siguiente: 

Hablamos de una diferencia de 260 € en una sola temporada de invierno con una repercusión 

diaria entre los 0,59€ de la Passivhaus y los 2,31€/dia de la CTE. 

Respecto al seguimiento del confort o de las temperaturas interiores, es importante destacar 

que los perfiles de las familias son relativamente parecidos. Hablamos de parejas menores de 

45 años, con niños pequeños y perfiles de comportamiento y ocupación muy similares. 

Paralelamente y como se ha mencionado se ha monitorizado a tiempo real la temperatura, la 

humedad y los niveles de C02 durante el mismo periodo temporal. A continuación se muestra 

la evolución de dicho comportamiento: 
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Con los siguientes valores medios, que demuestran el grado de confort que han mantenido 

ambas viviendas: 

Temp. Media Passiv : 21, 2 ºC  Hum/Media: 34,5% 

Temp Media CTE: 22,55 ºC  Hum/Media: 46,34% 

 
CONCLUSIONES 
Después de esta primera fase del proyecto se constata un gran diferencial de consumo 

energético entre la vivienda de CTE y Passivhaus manteniéndose siempre un nivel de confort 

superior a los 21ºC durante toda la temporada. 

La vivienda CTE se ha encontrado muy por encima del nivel medio de confort, que podría 

fijarse en los 21ºC por el dia y 18ºC por la noche. Generalmente ha mantenido una media de 23 

ºC, derivado del nivel de ocupación y de la tipología de sus ocupantes.  

Esta derivada es posible que haya producido un incremento aprox. Del +/-12%  por encima de 

lo normal para mantenerlos 21ºC. 

Aun así, el consumo energético es notablemente superior a la vivienda Passivhaus rondando el 

72% y 60% en condiciones normales. 

El impacto económico entre ambas familias a condiciones de confort similares aporta una 

diferencia de 259 € entre ambas soluciones a favor de la vivienda Passivhaus. La vivienda 

passiv haus ha mantenido un gran nivel de confort (dentro de los parámetros recomendados ) 

con un coste diario de 0,59 € 

Como conclusión general a este primer análisis sobre la temporada invierno 2018/2019 y 

teniendo en cuenta viarias problemáticas técnicas se puede asegurar; 

La vivienda con el sistema Passivhaus ha conseguido mantener un gran nivel de confort a un 

coste verdaderamente bajo en comparación con una vivienda CTE en condiciones similares.  

La vivienda CTE ha necesitado un 70% más energía para alcanzar niveles similares de confort 

y en estas circunstancias se ha generado una diferencia diaria de 1,72 € entre ambas 

situaciones. 

A partir de ahora se inicia la segunda fase del proyecto y que abarcará desde 1 de Octubre del 

2019 hasta el 1 de mayo de 2020 donde se va a proceder a realizar este mismo seguimiento 

diario pero cambiando la ubicación de las sondas de temperatura y humedad y desarrollando 

un mayor seguimiento a los niveles de ventilación o renovación de aire para seguir el impacto 

dentro del confort. 

Del mismo modo se realizará un estudio de consumos totales para el consumo de gas natural y 

de electricidad. Al finalizar esta segunda fase se desarrollará un informe final con todos los 

datos registrados y sus variables que permitirá verificar y contrastar las diferencias reales entre 

un modelo pasivo y uno convencional. 

http://www.plataforma-pep.org/

